
Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов 11

тепловой энергии в 2013 голу.
м 1/2013-1190

мрес объекта: Иркутский тракт ул.2б Жилой дом
(адрес объепа и название объеmа)

Щоговор Л! 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ооО "Жилсервис"ТЩСК")
HoNlep договора, наименоаание организаци tr)

Актразграничения имеется

(должность) (расшифровка)

Отсутствие задолженности .Об lз
Сергиевская И. С.

2.Р

(лолжноmь)

Предоплата (по условиям договора ) Нет

(полпись) (расшифровка)

(лолжность)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК -

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной

Установка реryляторов температуры в

Восстановление тепловой изоляции на

( подп ись ) (расшифровка)€3Iг
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей
гвс
Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, теплов
вводов

системе

системах Гвс

разводящих
трубоffроводах системы ГВС в п,одвале

Аrrг rrроверкЕ подшисывается абоlrентом только в части тепловых энергоустажОЕОК М

теIь!овь.гя сетей, находяilцихся в экспJtуатации данного абоЕента.

(подп ись)

и-гель группы)



|fuVJ.

Томскпй филиал ОАО <<ТГК-11>>

СП <<Тепловая инспекция и энергоаудит>>
Служба тепловой инспекции

Шевченко ул.,44
Кировский р-н: 2В,2\-39,2В-2О-23,2В-22-|4
Советский р-н: 2B-Z0-4t,28,20-47

Октябрьский р-н:
Ленинский р-н:

Акт

факс,.28,2L,42
2в,2о-\9, 2B-2t-L4
28-2о-42, 28-20-54

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО

Представитель Тепловой инспекции ТФ оАо тгк_1l

ИСПЫТАНИЯ
uOA,

uнженер Пермuнова Е.А.

201 З г.

(дол*постr, Фамилия И,О, )

1HMre"ouar,r. организации, адрес, должность, Фамилия И,О,)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ти тФ одо ктгк-i1>>

представителем организации произведеЕы проверки технического состояния и гидравлические

испытания: тепло1рассы нЕ,г, теплового пункта 10.0 кгс\см2,

системьi отоплениЯ 6.0 кгс\см2, системы ГВС 10.0 кгс\см2, калориферов нет,

по адресу ул. Иркутский трактr26.
Характеристика испытываемого объекта

оАо (ТГк-1l)
(лиамсц, тип прокладки, тип изолячии)

до узла учета

Тепловой пункт ул. Иркутский трактr2612 у,у,
(адрес, количес"гво узлов)

Элеватор автоматический Пломбиратор Nч ТГК1 1\53.
(Nц элеватора, диамстр сопла)

Теплотрасса

от ТК 839Б

Теплотрасса НЕТ
Тепловой пункт 10.0
Система отопления б.0

Водоподогреватель 10.0

в течение
в течение 10

в течение 5

в течение 10

Система отопления радиаторы
Водоподогреватель пластинчатый (2 шт,)

(количество сryпеней, секций)

Калориферы нет
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закр., ВВП факт закр,, BBII
Результаты испытаний

система Гвс 10.0 в течение 5

в течение нЕт

НЕТ мин. НЕТ падение давления (кгс/см)
мин. 0.0 падение давления (кгс/см|)

мин. 0.0 падение давления (кгс/смl)
мин. 0.0 падение давления (кгс/см2)

мин. 0.0 падение давлеIlия (кгс/см-;

мин. НЕТ падение давления (кгс/см2)Калориферы НЕТ

заключение: система о1опления, линия гвс, узлы управления, водоподогрева1ели

опрессованы.
1. ,Щанный акт НЕ явлrIЕтСЯ основанием для подачи теплоносителя,

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию булет осуществляться после получения разрешения ТФ оАо
кТГК-11>.

Представитель СТИ
тФ оАо тгк-l1

Представитель

uнженер Пермuнова Е.А.
(долlttность, Фамилия И,О,)

u*)tce нер-mе плоmехн uк Фуd о б uн С.А.
(должность, Фамилия И.О,)

организации _


