
\ Акт
проверкп теlIловых сетей, ceTeli гв9, тепловых пунктов [I

тепловой эжЁrт#13 году.

f

c}IcTeпt ГВС гlотребителейt

Адрес объекта: Мичурина ул. 11 Жилой дом (бывш,кпд лъ 9)

(адрес обьекга Lt }lазванI]е объсfiа)

Щоговор N! 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО-'Жилсервпс"Тдск")

}loNlep договора- IIi] цNleHoBanI]e оргаtltlзаLli{ tl )

Акт разграниченця от 23.05.2011

{ подплсь)

Ечина Н.
{ расш llфровкд)

Сергиевская И. С.

9
о(до]ljкность)

{.о с lз
I.ý

Отсутствие задол?кен ности

(подпlIсL) ( рзсLuпrРров ьа l
(доллность)

IIредоплата (по условиям договора ) Нет

ревизия арматуры теплового пункта, системы Гвс

гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей

гвс
Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

опрессовка внутриквартальных тепловых сетейо тепловых

вводов
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

установка реryляторов температуры в cllcтeмax Гвс

ВосстановЛениетепловойиЗоляциинараЗВоДяЩих

l}*:*riý

(до]lжllость)

l} '-r{Л
;,т}."") -

2 Y, оt, l,
8.

.,

предстilвитель тепловой инспекции ЙЦМr/ýý{, z

ТФ ОДО,.ТГК-1l,, V"

Акт проверки подписывается
теtIловых сетейr, находящихся

абонёнтом только в части тепловых
в эксплyатации данного абонента,

энергоустановOк и



I#lYt.
Томский филиал ОАО <<ТГК-11>>

СП <<Тепловая инспекция и энергоаудит>>
Служба тепловой инспекции

Шевченко ул,,44
Кировский р-н:
Советский р-н:

2в-2I-з9, 2в-20 -2з, 28-22- L4
2g-2o-4t, 2в-2о-47

Октябрьский р-н:
Ленинский р-н:

Акт

факс: 2В-21-42
2в-20-19, 28,21-14
2в-2о-42, 2в-20-54

гидрАвличЕ, ского и спытАниrI

Представи"гель 'Геtrловой инспекции ГФ ОАО ТГК- 1 1

*},/_, _ РG_
uн)rcенер Пер,vtuн овп Е.А.

2013 г

(долlltность. Фалlиллrя И,о,)

и представитель организации ооо KЖtutceprllc ТДСЮ), ул. Елuзаровьtх,79\1,
utаrc е не р- mе пло mехн uк С.А. Фу d о б tt н

(HallMeHoBaHite орган1,1зац1.11.1. адI]ес. доJlr(1,1осr,ь. (Dап,rt,rлпл И.О.)

состаl]или настоящий aK1 о том, ч,го l] llрису,гсl,вии llре/lстаl]ителя IИ ,гФ оАо кТГК- 1 1 >

llредстави,I,еJlем орrанизации произl]еltены проl]ерки технического сос,гояния и гидравлические

испытания: теIIJIOтрассы нЕ,Г те[IlIового tlyHKTa 10.0 кгс\см2

системы о,Iопления 6.0 кгс\см2, системы ГВС 10.0 кгс\см2 ,калориферов нет

по адресу ул. Мичурина, 11.

Характеристика испытываеN{ого об,ьекта

ООО <<Сетевая компания ТДСК)
(lиамrетр. 1,1.1 гl ll ро liл aJLl{1,1. l,t,t t l t,tзол я ttt,t п )

до yJJla уче t а

Мичурина, 11, l у.у.

Элеватор

(адl)ес. ко] 1,1чество узлов)

l1ломrбиратор ЛЪТГК 1 1\53.
(Jr[l э;lеватора, днаr,lе,гр соп,па)

Система отопления радиаторы
Водоподtогl]ева"гель llJIастинчатый <<2шт>>

(Ko_rt лrчество с,г),l lенL]й ceKц}I1-1 )

Ка-чориферы нет 
(1 шlI)

Схепtа подклюLIения Г'ВС : договор закр., ВВП факт закр., ВВП
Резуль,|-аты испытаний

в течение HE'l' мин. HE'I'
в течение 10 мин. 0.0

в течение 5 мин. 0.0

в течение 10 мин. 0.0

в течение 5 мин. 0.0

в течение нЕТ N,Iин. НЕТ

сис.t.еNlа о,тOпления) JIиния гl]с, узел управлен}Iя, l}одOподогреl}атеJIи опрессованы.

1. l{анньтй акт НЕ явJlяЕтСЯ основаriием для подачи тепJIоносителя.

2. Запуск тепдоносителя на циркуляцию булет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО
кТГК-11>.

Теп"потрасса

о,г ТК 8з9

Теttловой пункl y.ir.

'rеплотрасса

Теп,цовой пункт
система отопления
Водоподогреватель
система Гвс
Itалориферы

закзtючение:

автоматическии

нЕт
10.0

6.0
10.0
10.0

HE,I,

падение давления (кгс/спл2)

падение давления (кгс/см2)
падение давления (кгс/см')
падение давления (кгс/см2)
падение даts.пения (кгс/см2)
падение давлеЕия (кгсlсм2)

Прелставите;ть СТИ
тФ оАо TГK-11 uHJrceHep IIep.utttloBa Е.А.

(долrttнос,гь. сDалrtt;tля И о,)

Lt нже tl ер-пле пло lпехн u к С.А. Фу d о б uн
(долrttнос,гь. Фампllия И О,)

1 подп и сь)

ГIредставитель
оDганизаI.1ии,<1

iж


