
Томский филиал ОАО ТГК-l1о Тепловая инспекция
г. Томск
Шевченко,44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировскийр-н: 28-20-2З,28-27-З9

28-22-14
Советскийр-н: 28-20-4\,28-2{J-41
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-74

Акт 
Ленинский р-н: 28-20-З6,28-21-З|

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И С П ЫТА НИЯ
<, _24 _>> _августа_ 20 12 г .

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11
Инспектор А.С. Апрелков

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации инженер теплотехник Фудобин С.А. ул.Ивановского б В
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящиЙ акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО (ТГК-11>
представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические
испытания: теплотрассы , теплового п)aнкта _1_,
системы отоfIления_1_,водоподогревателя_2_,
по адресу пеD. УDожайньтй 2'7 Б

Характеристика испытываемого объекта
Теплотрасса

(лиаметр, тип прокладки, тип изоляции)

отТк 631к3

Тепловой п}.нкт _ пер. УрожаЙныЙ 27lБ |yly,
(адрес, количество узлов)

Элеватор отсутствует Пломбиратор J\Ъ2б
(Nч элеватора, диаметр сопла)

TVT-140 сметттаннаясистема отопления

Водоподогреватель пластинчатыи

Калориферы
(количество ступеней, секций)

нет
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закр._, факт _ закр.
Результаты испытаний

Теплотрасса _- в течение мин. _
Тепловой пункт ___lОддс/9д42 в течение

Система отоrтления б кгс/см2 в течение 10 мин. 0,0

Водоподогреватель 10 кгс/см2 в течение 10 мин. 0,0

падение давления (кгс/см2)

10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см])

паден ие давления (кгс/см2)

падение давления (кгс/см2;

Заключение: водопогреватель, yly, сlогидравлические испытания выдержаны
1. .Щанный акт НЕ ЯВJUlЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуок теплоносителя на циркуJulцию булет осуществляться после я разрешения ТФ ОАО
(ТГк-11>.
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Актпроверки тепловых сетей, сетеli гвс, тепловых пYнктов II
тепловой энергrrи в 2012 году.

Ny l/2072-2266

систерI ГВС потребителеli

Дцрес объекта: Урожайцый пер.27л Жилой допt кпд ль28
(алрес объекта tl названllе объеmа)
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Hoft{ep договора, на}lN{еноаание орaани]ацIlи)

Акт разгранцчения от 23.05.20l1г.

отсJтстви€ задолженности "'"'Ш-
Бельтtокова С" С"

4:и*: (р]сшllфро8ка) 
_f

-а ;йё;4з,r;r."-____€__/,/ ё7 ё-

Сергиевская И. С.(должность)

предоплата (по чсл_ _ овням доrовора ) Нет
( по-лпrrсь ) (рлсш ц(Ьроs Kn )

{должно(,гь )

объекты, подключенные к ответвлению от Тк -

ревизия арматуры теплового пункта, системы Гвс
гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетейгвс
Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловыхвводов
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной

Установка реryляторов температуры в

Восстановление тепловой изоляции натрубопроводах системы ГВС в подвале

г

(лоlпrlсь )

.lr. itEB ъ
Абонент

Представитель Тепловой
ТФ оАо (Тгк-11}

( расUjttфровка )

абонентом только в части тепловых
в эксплуатации данного абонента.
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Акт проверки подписывается
тепловых сетей, находящихся

системе

системах Гвс

разводящих

спЕктOрOв ЛЕн, р _ нА

( лодпilсь )
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