
Акт
проверки тепловых сетейо сетей гвсо тепловых IryHKToB и систем ГВС

тепловой энергии в 2014 году.
J\} 1/2014_387

Адрес объекта: Карский пер. 1 Жилой дом КП.Щ ЛЪ 19

(ашlес объека и название объепа)

Договор ЛЬ 1451 НецоСредствеЕцОе управлеппе Октябрьского райопа (ооО ''Жплсервпс'lТ.ЩСК'')

потребителей

номер договора, наименоваше органтзацип)

Акт разграшпчеЕпя от 23.05.2011г. ,)

Отсутствие задолжеЕностш

(лолжость)

Предоплата (по условпям договора ) Нет

(лолжосгь)

Объекты, trодключеппые к ответвлепшю от ТК -

Ревизия арматуры теплового ttyнrсTa, системы ГВС

гидропневматпческая промывка тепловых сетей и сетей
гвс
Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых шунктов, водоподогревателей

Опрессовка впутрепЕшх систем ГВС

опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых
вводов
0прессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

установка реryляторов температуры в спстемах Гвс

Восстановление тепловой изоляции на разводящих
трубопроводах системы ГВС в подвале
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Представитель Сл5rясбы тепловой шнспекцпп
ТФ оАо (Тгк-11>

Акт проверки подписывается абонептом тоJIько в части тепловых энергоустановок и
тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.
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ТомскиЙ фи лиал ОАО <<ТГК-11>>
<<Тепловая инспекция и энергоаудит>>

Служба тепловой инспек ции
Шевченко ул,,44
Кировский р-н:
Советский р-н:

Октябрьский р-н:
Ленинский р-н:

Акт
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

-l9, О8
Представитель Тепловой инспекции ТФ оАо тгк-i 1 uнJrcенер Пермuнова Е.А.

2в -21 -з9, 28 -20 -?з, 2в -22- 14
2в-2о-41, 2в-2о-47

факс: 2В-21-42
2B_20-r9, 2B-2l-14
2в-2о,42, 2в-20-54

2014г.

(долrкность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ооо к}I{uлсервuс ТДСЮ), ул. Елuзаровьtх,79\1,
оmехнuк С.А. Фуdобuн

(Наименование оргff]изацI4и, адрес, дол)кность. оайи,лия И0)

составили настояrциЙ акт о том, что в присутствии представителя ти тФ
представителем организации произведены проверки технического состояния и
испытания: теплотрассы нЕТ теплового пункта 10.0 кгс\см2,
системы отопления 6.0 кгс\см2, системы ГВС 10.0 кгс\см' , п-орrферов нет
по адресу пер. Карский, 1 (с арендаторами).

Характеристика испытываемого объекта
ООО <<Сетевая компания ТДСК))

(лиаметр, тип прокладки, тип изоляttии)

от ТК 839 , до узла учета
Тепловой пункт пер. Карский, 1, 2 у.у,

(адрес, количество узлов)

Пломбиратор JФТГКl 1\53.

оАо (ТГК-1l)
гидравлические

Теплотрасса

Элеватор автоматическии

Тепловой пункт 10.0
Система отопления 6.0
Водоподогреватель 10.0

мин. 0.0 падение давления (кгс/см2)
мин. 0.0 падение давления (кгс/см2)
мин. 0.0 падение давления (кгс/см2)
мин. 0.0 падение давления (кгс/см2)
мин. НЕТ падение давления (кгс/см2)

(NIt элеватора. диаметр сопла)

Система отопления радиаторы
Водоподогреватель пластинчатый, 2шт.

(колп.rество сryпеней, секчй)

(тип)

Калориферы 
"a, ,,

Схема ПоДкЛЮчения ГВС: ДоГоВор 
u-.;H;;l:,lr."Jffiff',, 

ВВП

Теплотрасса нЕт в течение НЕТ мин. НЕТ падение давления (кгс/см2)
в течение l0
в течение 5

в течение 10
система Гвс 10.0 в течение 5
Калориферы НЕТ в течение нЕт
заключение: система отопления, линия гвс, узел управления, водоподогреватель опрессованы.

l . ffанный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель СТИ
тФ оАо тгк_l1 uнженер Пермuнова Е.Д.

(доллtность, Фамилия И.О.)

uнJlсенер-mеплоmехн uк С.А. ФуDобuн
(долlrсность, Фамилия И,О.)


